DEFROST WATER KIT

Tinus 12

Kabeln klarar att frostskydda rér upp till 50 mm diameter vid -25°C, férutsatt att réret
forses med minst 30 mm isolering, eller gravs ner i mark minst 50cm.

Monteringsanvisning

DEFROST WATER KIT ar forsedd med 1,5 m
anslutningssladd och stickpropp for tillfalliga
anlaggningar. Denna sladd kan inte bytas ut
och skulle den skadas skall hela varmekabeln
kasseras. Se till att virmekabeln inte dvertacks
med material som ej tal + 65°C.

DEFROST WATER KIT begransar automatiskt
sin maxtemperatur till + 60°C. Driftstemperatur
och effekt varierar beroende pa
forlaggningssatt och omgivningstemperatur.

Hogre om kabeln ligger i vatten an om den
ligger utanpa rér. Kabeln avger alltid effekt,
aven sommartid, och ger alltid en forhojd
vattentemperatur i roret. Vid stillastdende
vatten normalt 30-40°C. Om Iagre
vattentemperatur 6nskas maste termostat
inkopplas.

For permanent bruk kontakta din elinstallator
for fast montage i dosa eller stromstallare.

Utvandig férlaggning

Tejpa fast kabeln rakt utefter roret.
Anvand el-tejp med c-c avstand 30 cm.
Isolera minst 30 mm eller grav ner roret
i mark minst 50 cm.

Anslut stickproppen till vagguttag 230 V.

Invandig férlaggning

Max tryck 9 bar .
Vatentat genomf. R 15 P
T <l

T-koppling (ingar e

OBS! Forskruvning E 8959095/RSK 2404856 erfordras

Roret forses med T-koppling. Kabeln skall
forlaggas rakt genom T-kopplingen. Skruva
fast massinggenomféringen i T-kopplingen.
Lossa lasmuttern och tag ut massingsbrickorna
och gummipackningen. Trad pa mutter, brickor
och packning pa varmekabeln. Anvand
diskmedel pa packningen om det gra trogt.
Stick in varmekabeln genom T-kopplingen. Se

Bendming: E-nr:

Defrost water kit 2m 89 565 02

Defrost water kit 3m 89 565 03
0.s.V

Defrost water kit 25m 89 565 25

Genomféring R15/R20 89 590 95

Defrost water m vara 89 561 00

till att inte skada yttermanteln samt att inte
skarven mellan varmekabeln och
anslutningssladd hamnar i roéret. Drag at
lasmuttern latt och slapp pa vattentrycket.
Efterdra darefter muttern till dess det blir tatt,
plus ett halvt varv. Roret isoleras minst 30 mm
eller grav ner det i mark minst 50 cm. Anslut
stickproppen till vagguttag 230V.



